
Прибор коммерческого учета

Граница балансового разгранечения ТОО "Т-Транзит"

Условные обозначения:

Граница балансового разгранечения Сторонних организаций

ТОО "ККГЭС"
ТОО "Т-Транзит"

W

№ Счетчика О

Тип A1805R

ТН 35000/100; кл. точности 0,5

ТТ 300/5; кл. точности 0,5

Коэф. тр-ции 21000

№ счетчика О

Тип A1805

ТН 35000/100; кл. точности 0,5

ТТ 300/5; кл. точности 0,5

Коэф. тр-ции 21000

ВЛ-6

Шины 35 кВ ГЭС-1

ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"

ТОО "ККГЭС"

ВЛ-4

ТОО "Т-Транзит"

ТОО "Т-Транзит"
АО "ТАТЭК"

 № Счетчика О1220277
 Тип A1805RАL-P4G-DW-4

ТН 35000/100; кл. точности 0,5

ТТ 200/5; кл. точности 0,5

Коэф. тр-ции 14000

ВЛ-12

W

WW

   Т-2
5600 кВА

П/С 168

АО "ТАТЭК"

ТОО "ТГПК"
ТОО "Т-Транзит"

   Т-1
3000 кВА

Пульпонасосная 

WW

ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Граница балансового разгранечения ТОО "Т-Транзит"

Граница балансового разгранечения Сторонних организаций

ТОО "ТЭК"

ТОО "Т-Транзит"

ТОО "ККГЭС"
ТОО "Т-Транзит"

ВЛ-4

 Счетчика О1220278
 RАL-P4G-DW-4

ТН 35000/100; кл. точности 0,5

ТТ 300/5; кл. точности 0,5

Коэф. тр-ции 21000

  счетчика О1220280
 1805RАL-P4G-DW-4

ТН 35000/100; кл. точности 0,5

ТТ 300/5; кл. точности 0,5

Коэф. тр-ции 21000

ВЛ-4

ТОО "Т-Транзит"
АО "ТАТЭК"

Шины 35 кВ 

ТОО "Текелийский энергокомплекс"

 № Счетчика O1214371

Тип А1805RAL-P4GB-DW-4

ТН 35000/100; кл. точности 0,5

ТТ 300/5; кл. точности 0,5

Коэф. тр-ции 21000

W

   Т-2
5600 кВА

П/С 161

ТОО "Т-Транзит"

ТОО "ТГПК"
ТОО "Т-Транзит"

ТОО "Т-Транзит"
ГКП "Су Кубыры"

ТОО "Т-Транзит"
ТОО "УЦА"

   Т-1
2500 кВА

Пульпонасосная 
ТОО "ТГПК"

W W

Насосная Кора Университет

W W

ТОО "ТЭК"
ТОО "Т-Транзит"

Шины 110 кВ 

ТОО "Текелийский энергокомплекс"

ВЛ-154

Т-3

16000 кВА

ВЛ-154

ЗРУ 6 кВ

 № Счетчика O1214368

Тип А1805RAL-P4GB-DW-4

ТН 110000/100; кл. точности 0,5

ТТ 200/5; кл. точности 0,5

Коэф. тр-ции 44000

W

ЗРУ 6 кВ

ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Ввод

АГМ

ТОО "ТГПК"

ТОО "Т-Транзит"

W

   Т-3
15000 кВА

ТОО "Т-Транзит"
ТОО "УЦА"

ТОО "Т-Транзит"
ТОО "ТГПК"

ТОО "Т-Транзит"
ТОО "ТГПК"

КРУН 6 кВ

7500 кВА

Пром.

площадка №2

W

W

Дамба ТОО "ТГПК"

площадка №2

W

Т-1

15000 кВА

На П/С Чажа ГЭС

ТОО "Т-Транзит"
ТОО "Каратал-Транзит"

ВЛ-117ВЛ-154

Шины 35 кВ П/С 153

ТОО "Т-Транзит"

Шины 110 кВ П/С 153

ТОО "Т-Транзит"

W

W

Шины 35 кВ П/С 163

ТОО "Т-Транзит"

ВЛ-4 ВЛ-6

ТОО 

"Т-Транзит"

ТОО "ТГПК"

Доменная

печь

W

W

   Т-1
7500 кВА

ЗРУ 6 кВ

   Т-2
7500 кВА

площадка №2

Насосная 

№1

Насосная 

№2

ТОО 

"Т-Транзит"

ТОО "ТГПК"

W W W

ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Однолинейная схема сетей ТОО "Т-Транзит" с точками учета

Главный Инженер ТОО "ТЭК"

Технический директор ТОО "Т-Транзит"

площадка №2 №1 №2

На П/С 130

Коксу АО "ТАТЭК"

ТОО "Т-Транзит"

ВЛ-3

W

ВЛ-8
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ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Однолинейная схема сетей ТОО "Т-Транзит" с точками учета

Главный Инженер ТОО "ТЭК"

Технический директор ТОО "Т-Транзит"

Бижанов Т.Е.

Майдабеков А.


